Разъяснение к техническому заданию открытого аукциона № А-07 на выполнение работ по замене системы водоснабжения холодной и горячей водой 14 стояков от подвала до 5-го этажа и разводки хирургического отделения стационара МЛПУ «ЛЦГБ»
Согласно запроса, МЛПУ «ЛЦГБ» дает следующее разъяснение:

1. Замена материала труб, указанных в техническом задании на полипропиленовые невозможно.

2. Материал дверных блоков – дерево.

3. Обеспечение заявки на участие не установлено.

